
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на оказание услуг по обслуживанию и ремонту 

 дизель – генераторных установок АО «НК «Янгпур» 

 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Перечень основных данных и требований   

1 2 3 

1. Перечень оборудования. 
Дизель – генераторные установки согласно Приложения №1 

к техническому заданию 

2. 
Район, пункт и площадка 

проведения работ. 

1. ЯНАО, Пуровский район, Известинский лицензионный 

участок; 

2. ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский участок 

недропользования. 

3. 
Основание для 

проведения работ 

Длительный период эксплуатации и обеспечение надежного 

электроснабжения технологических объектов. 

4. Вид и объем работ Согласно Приложения 2 

5. 
Гарантированные 

параметры 

Работа ДГУ должна соответствовать техническим данным 

согласно заводской инструкции и поддерживать 

необходимые параметры. 

Выполнение работ согласно ГОСТ Р 55006-2012 

«Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции 

с двигателями внутреннего сгорания» 

Качество применяемых материалов должно соответствовать 

требованиям государственных стандартов и технических 

условий и должно быть подтверждено соответствующими 

документами - сертификатами качества. 

6. 
Дополнительные 

требования 

Совместно с Заказчиком на объекте планируются 

мероприятия по техническому обслуживанию согласно 

приложению №2. 

Исполнитель обязан исключить несанкционированные 

аварийные отключения и переключения смежного 

оборудования, находящегося в работе, вызванные 

ошибочными действиями своего персонала. 

Исполнитель в полной мере организует выполнение работ 

собственным инструментом, приборами и используя 

собственные материалы. 

Исполнитель обеспечивает консультационную удаленную 

поддержку 24/7 (или в рабочее время исходя из условий 

пятидневной рабочей недели). 

7. Сроки выполнения работ Не позднее 10 рабочих дней, со дня заключения договора 

8. 
Общие требования к 

Исполнителю 

1. Оборудование, приборы, инструмент, материалы 

необходимое для производства работ. 

2. Квалифицированный и обученный персонал для 

обеспечения качественного и безопасного выполнения работ 

в установленные сроки, имеющий соответствующую группу 

по электробезопасности. Квалификация предоставляемого 

персонала должна быть подтверждена документами, в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

(сертификаты, удостоверения и т.д.). 



3. Наличие у Исполнителя опыта оказания аналогичных 

услуг не менее 1 года. 

4. Исполнитель должен обеспечивать своих сотрудников: 

- спецодеждой, спецобувью, средствами защиты, 

инструментом и приспособлениями для эффективной и 

безопасной работы на объектах в соответствии с сезоном; 

- каждый сотрудник должен пройти медицинскую комиссию 

для работы в условиях, приравненных к Крайнему Северу и 

иметь медицинскую страховку, действующую на территории 

Российской Федерации; 

- исполнять и соблюдать все действующие Стандарты и 

регламенты АО «НК «Янгпур» 

5. Исполнитель несет ответственность за качество 

выполненных работ, за качество поставленных материалов и 

запасных частей, за технологическую безопасность перед 

Заказчиком и государственными надзорными органами. 

6. Исполнитель несет ответственность за выполнение услуг, 

производство работ, в сроки, в соответствии с условиями 

договора. 

9. 

Требования 

промышленной 

безопасности и охраны 

труда 

Выполняемые работы, как и результат выполнения работ 

должны полностью отвечать требованиям нормативных 

актов по охране труда. Работники Исполнителя обязаны 

выполнять требования Регламентов АО «НК «Янгпур». 

При производстве работ должны быть выполнены все 

организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасное выполнение работ согласно действующих 

инструкций и положений по охране труда. 

10.  
Требования к расчёту 

стоимости работ и 

порядок оплаты работ 

Для оказания услуг Исполнитель обеспечивает присутствие на 

Объекте своих специалистов. 

Доставка персонала до места проведения работ, а также 

проживание и питание персонала осуществляются за счет 

Исполнителя. Затраты указать единым лотом. 

11.  
Материалы и запасные 

части 

Все расходные материалы и запасные части, необходимые и 

достаточные для проведения технического обслуживания 

предоставляет Исполнитель. 

12.  

Нормативные документы, 

регламентирующие 

производство работ, 

порядок оказания услуг 

1. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

2. ГОСТ Р 55006-2012 «Стационарные дизельные и 

газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего 

сгорания» 

3. ПТЭД «правила технической эксплуатации дизельных 

электростанций» 

4. Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. 

5. Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности. 

6. Стандарты и регламенты АО «НК «Янгпур». 

13.  
Срок предоставления 

гарантии качества работ 

 

Гарантии качества распространяются на все выполненные 

услуги. 

Гарантийные обязательства на оказанные услуги действуют 

не менее 12 месяцев с момента подписания акта. 

Гарантийные обязательства на поставленные материалы и 

запчасти действуют не менее 12 месяцев с момента 

установки. 

 



 

 

 

 


