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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

АО «НК «Янгпур» 

 

__________________А.В. Поляков 

«___» __________________ 2023г. 

 

Техническое задание 

по организации временного энергоцентра 

на базе автономных электростанций, работающих на газообразном топливе, 

предназначенного для электроснабжения объектов АО «НК «Янгпур» 

 

№ Наименование 

пункта задания 

Формулировка требований 

1.  Основание Обеспечение электроэнергией объектов Осеннего и Богдановского 

месторождений АО «НК «Янгпур».  

2.  Цель услуги Организация временного энергоцентра на базе автономных 

электростанций работающих на газообразном топливе для 

электроснабжения производственных объектов Заказчика. 

Категория надежности электроснабжения – 2-я; 

Мощность энергоцентра – не ниже 3 000 кВт; 

Напряжение – 6 кВ; 

Количество отходящих фидеров – 2. 

3.  Заказчик Акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур» 

4.  Исполнитель По результатам тендерных процедур 

5.  Исходные данные, 

предоставляемые 

Заказчиком 

Координаты размещения энергоцентра и потребителей – Вьюжное 

месторождение, Пуровский район, Известинский лицензионный 

участок (Приложение 2.1, Схема расположения объекта и 

подъездных дорог); 

Физико-химические свойства топливного газа (Приложения 2.2, 

2.3); 

Расчётные объёмы потребления электрической энергии 

(мощности) для нужд АО «НК «Янгпур» (Приложение 2.4); 

Перечень энергопотребляющих установок: 

1. Трансформаторные подстанции Вьюжного, Богдановского и 

Осеннего месторождений в количестве 15 шт. с установленной 

мощностью Sуст=5 750 кВА, Кпотр=0,45. 

Стоимость природного газа, за одну тыс. куб. м газа без учёта НДС, 

рассчитывается по формуле: 

Цд = Цсл - Тесг - Тком, где: 

Цд – цена приобретения газа, округленная до двух знаков после 

запятой, без учета НДС; 

Цсл – средневзвешенная цена за одну тыс. куб. м газа, округленная 

до двух знаков после запятой, без учета НДС, сложившаяся на 



торгах АО «СПбМТСБ» на соответствующий месяц (месяц 

поставки) на БП «Локосово» (торги с поставкой на «следующий 

месяц»), опубликованная в бюллетене АО «СПбМТСБ» (на сайте 

http://spimex.com/); 

Тесг – тариф на транспортировку одной тыс. куб. м газа без учёта 

НДС по ЕСГ ПАО «Газпром» от базиса поставки до БП «Локосово» 

по данным ООО «Газпром межрегионгаз поставка», действующий 

в месяце поставки; 

Тком – тариф на оказание услуг по приему и подготовке газа по 

данным ООО «Газпром добыча Ноябрьск», руб./тыс.м3 без учета 

НДС. 

Давление газа на входе: Pвх = 22 – 33 атм. 

2. Стоимость попутного нефтяного газа, по состоянию на 

01.12.2023 составляет: 1 444,45 руб. без НДС за 1 000 м³. 

Давление газа на входе: Pвх = 10,5 – 11,5 атм. 

Цена реализации ПНГ устанавливается ежемесячно 

дополнительным соглашением к договору поставки. 

Снабжение временного энергоцентра газом осуществляет Заказчик 

по отдельному Договору (приложение 4). 

Цена реализации природного газа устанавливается ежемесячно 

дополнительным соглашением к договору поставки газа. 

6.  Местоположение 

объекта 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

Известинский лицензионный участок, Вьюжное месторождение 

7.  Вид строительства Новое (ВЗиС) 

8.  Разрабатываемая 

документация 

Перечень документации определяется Исполнителем, 

согласовывается Заказчиком. Разработанная документация должна 

обеспечивать получение разрешения на выделение земельного 

участка под строительство, необходимых допусков и разрешений 

на ввод в эксплуатацию временного энергоцентра и подачи 

электроэнергии на объекты Заказчика в органах Ростехнадзора. 

9.  Порядок разработки 

документации 

В соответствии с нормативной документацией и требованиями 

законодательства.  

10.  Особые условия Заказчик обеспечивает: 

− Коммерческий узел учёта попутного (природного) газа (расход 

до 2 000 м3/час). 

Исполнитель обеспечивает: 

− Разработку и получение всей необходимой документации под 

выделение земельного участка для строительства; 

− Разработку и согласование документации на строительство 

временного энергоцентра; 

− Приобретает ПДН и осуществляет благоустройство площадки 

временного энергоцентра; 

− Монтаж энергоблоков в необходимом количестве (количество 



определяется Подрядчиком для гарантированного обеспечения 

потребностей Заказчика (п.2 и п.5 настоящего ТЗ); 

− Наличие аварийной ДЭС (собственных нужд); 

− Осуществляет монтаж аварийной ДЭС. Перечень сооружений 

площадки временного энергоцентра определяется проектом и 

должен полностью обеспечивать процесс выработки и 

передачи электроэнергии Заказчику; 

− Обеспечивает коммерческий учёт расхода электрической 

энергии (мощности), потребленной объектами Заказчика от 

энергоцентра; 

− Комплектует электростанции автоматической системой 

пожаротушения (аэрозольной, либо аналогичной); 

− После монтажа энергоцентра на территории Заказчика 

проводит высоковольтные испытания электростанций, с 

оформлением протоколов наладки и высоковольтных 

испытаний в присутствии представителей Заказчика; 

− Выполняет строительство временного вагон-городка для 

проживания обслуживающего персонала; 

− Осуществляет подключение потребителей вагон-городка от 

собственных сетей; 

− Осуществляет доставку строительных материалов и 

оборудования поставки Исполнителя до Вьюжного 

месторождения, в том числе по дорогам принадлежащим 

сторонним организациям; 

− Получает разрешения и допуски на ввод в эксплуатацию 

объектов: временный энергоцентр, линии электропередачи, 

сети газораспределения и БПТГ, в органах Ростехнадзора; 

− Осуществляет безаварийную работу электростанции и 

бесперебойное обеспечение электроэнергией объектов 

Заказчика, согласно п.2 и п.5 настоящего ТЗ; 

− Осуществляет строительство и подвод сетей 

газораспределения до БПТГ и электрических сетей ВЛ до 

объектов Заказчика; 

− Осуществляет эксплуатацию сетей подведённого газопровода 

до БПТГ и электрических сетей ВЛ до объектов Заказчика; 

− Исполнитель самостоятельно организует: проживание, 

питание, медицинское обслуживание собственного персонала, 

а также водоснабжение, сбор и утилизацию отходов, 

транспортное обеспечение (Полный комплекс, связанный с 

жизнеобеспечением собственных работников); 

− Исполнитель полностью обеспечивает себя всеми 

необходимыми материалами, запасными частями, и прочими 

компонентами, необходимыми для обеспечения требуемой 

надежности энергоснабжения; 

− После завершения работ по обустройству Исполнитель 

обеспечивает демонтаж временных зданий и сооружений, 

техническую рекультивацию земельных участков 



энергоцентра и сдачу их землепользователям либо Заказчику; 

− В случае отключения электроэнергии, повлекшим за собой 

возникновения нештатной ситуации на объектах Заказчика, 

Исполнитель компенсирует Заказчику возникновение всех 

прямых убытков; 

− Исполнитель компенсирует, все штрафы, связанные с 

деятельностью Исполнителя, наложенные на Заказчика 

государственными или другими органами, имеющими на это 

право; 

− Исполнитель самостоятельно обеспечивает подготовку и 

передачу отчетности, в государственные органы, а также 

платежи за вредные выбросы и др. обязательные платежи; 

− Исполнитель обязуется соблюдать законодательство РФ в 

полном объеме, при осуществление своей деятельности на 

Объектах Заказчика, а также Положения Заказчика, 

действующие на его территории.  

11.  Срок оказания 

услуг 

Подача электроэнергии – 01 января 2024 г. 

Окончание подачи электроэнергии – 30 июня 2027 г. 

12.  Оплата услуг − Оплата за фактически отработанное время энергокомплекса в 

электрические сети Заказчика по часовой ставке. Работа 

энергоцентра на природном (приложение 2.2) и попутном газе 

(приложение 2.3) 

13.  Дополнительные 

условия 

Технико-коммерческое предложение должно быть выполнено по 

следующим вариантам. 

1. Выделить следующие этапы: 

1.1.  Проектные работы; 

1.2.  Мобилизация; 

1.3.  Строительство энергоцентра; 

1.4.  Строительство ЛЭП, газопровода, БПТГ; 

1.5.  Эксплуатация БПТГ, газопровода до БПТГ; 

1.6.  Эксплуатация энергоцентра (оказание услуг по 

энергоснабжению с учетом п.12); 

1.7.  Эксплуатация ЛЭП; 

2. Все затраты несет Исполнитель самостоятельно, оплата 

производится на основании п.12 ТЗ. 

3. В описательной части технико-коммерческого предложения 

должны быть отражены все этапы выполнения работ, 

представлены графические схемы площадок, однолинейные 

схемы ЛЭП, газопровода, БПТГ, размещения энергоцентра 

и прочих объектов с указанием размеров площадки и её 

покрытия.  

 

Инженер энергетик       С.Г. Кривошеин 



Приложение 2.1 

Схема 

расположения объекта (временного энергоцентра) и подъездных дорог 

 

 
  



Приложение 2.2 

 

  



 

 



Приложение 2.3 

 

  



Приложение 2.4 

Расчётные объёмы потребления ЭЭ 

 

 

Расчётные объёмы потребления электрической энергии (мощности) для нужд АО "НК "Янгпур" на Осеннем и Богдановском месторождении Известинского лицензионного участка 

 

  2024 г.   

  Ед.изм. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за 12 мес. 

Отпуск эл.энергии 

в сеть 
тыс.кВт·ч 930 870 855,6 828 818,4 720 744 1004,4 1008 1041,6 1080 930 10 830,0 

Нагрузка кВт 1 250,0 1 250,0 1 150,0 1 150,0 1 100,0 1 000,0 1 000,0 1 350,0 1 400,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0   

                      Итого за 2023 год: тыс.кВт·ч 10 830,0 

  2025 г.  

  Ед.изм. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за 12 мес. 

Отпуск эл.энергии 

в сеть 
тыс.кВт·ч 1116 1008 1041,6 1008 1004,4 900 930 1004,4 1008 1041,6 1080 930 12 072,0 

Нагрузка кВт 1 500,0 1 500,0 1 400,0 1 400,0 1 350,0 1 250,0 1 250,0 1 350,0 1 400,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0   

                      Итого за 2025 год: тыс.кВт·ч 12 072,0 

  2026 г.  

 Ед.изм. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за 12 мес. 

Отпуск эл.энергии 

в сеть 
 1116 1008 1041,6 1008 1004,4 900 - - - - - - 7 008,0 

Нагрузка  1 500,0 1 500,0 1 400,0 1 400,0 1 350,0 1 250,0 - - - - - -   

            Итого за 2026 год: тыс.кВт·ч 7 008,0  

            Всего электроэнергии: тыс.кВт·ч 29 910,0 

 
 

   
 

   

 

Инженер энергетик         С.Г. Кривошеин 


