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Приложение № 3 

к Регламенту закупок 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Шкаф телемеханики 
наименование товаров (работ, услуг) 

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг) 

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров

(работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя): 

1.1. Наименование: шкаф телемеханики; 

1.2. Количество (объём): 1 шт.; 

1.3. Технические характеристики: согласно приложению 1 (03/12-2021-УП-АТХ.ОЛ8); 

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: 

1.4.1.  Год выпуска: 2023 г.; 

1.4.2. Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах; 

1.4.3. Комплект документов (обязательных к предоставлению): согласно приложенеию1; 

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): нет. 

1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части 

(указываются по значимости в порядке убывания): нет. 

2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых

товаров (работ, услуг):

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель

8, производственная база № 0010; 

2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): март 2023 г. (возможны иные 

сроки поставки в случае принятия соответствующего решения заказчиком); 

2.3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок эксплуатации не 

менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

2.4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только 

определённым поставщиком): нет; 

2.5. Иные характеристики (требования): нет. 

3. Техническое и экономическое обоснование закупки: реализация проектных технических решений по

объекту строительства Газопровод УПГ и СКГ Присклонового месторождения – точка врезки

газосборная сеть ГГП ЗАО «Пургаз»

           Приложение 1.
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1. Технические характеристики станции управления
Количество, шт. 1 

Обозначение по проекту Шкаф телемеханики 

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 

500х500х300. Поставляемое оборудование 

разместить в существующем шкафу. 

Существующий шкаф см. приложение 4  

Питающее напряжение, В: 220 

Наличие ИБП Да. Установить взамен существующего 

Время работы системы после исчезновения 

напряжения, мин. 
не менее 120 

Наличие замков запирания да 

Наличие розеток внутри станции управления нет 

Наличие светильника внутри станции 

управления 
нет 

Сигнализация пожара в шкафу нет 

Сигнализация минимальной температуры в 

шкафу 
нет 

Сигнализация открытия двери шкафа нет 

Место размещения шкафа В существующей операторной 

Электрообогрев шкафа нет 

Комплект монтажных частей для крепления 

станции управления 
Комплекты для монтажа оборудования в шкафу 

Степень защиты шкафа станции управления IP 44 

Температура окружающей среды, ºС +5…+35 

Относительная влажность воздуха, % - 

Требования к контроллеру 
Программируемый логический контроллер типа 

B&R 

Визуализация данных нет 

Прикладное ПО Да. Для контроллерного оборудования 

Интерфейсные выходы Ethernet 

Дополнительные требования 

1. Оборудование шкафа телемеханики должено соответствовать техническим условиям

(см. приложение 1) 

2. Назначение шкафа телемеханики:

Предназначен для дистанционного управления крановым шаром узла подключения с 

местного пульта управления. 

Схема автоматизации и структурная схема АСУ ТП приведены в приложении 2. 

3. Шкаф телемеханики должн выполнять функции:

- прием дискретных сигналов от пульта управления; 

- обработку данных; 

- обмен данными с верхним уровнем для реализации функций управления и 

мониторинга. 

Перечень сигналов см. приложение 5. Алгоритм работы станции согласовать с 

Заказчиком. 

Схемы соединения внешних проводок см. приложение 3 
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Внешний вид существующего шкаф см. приложение 4.  

4. Устройства и элементы автоматики шкафа должны иметь защиту цепей: питания, ввода 

дискретных сигналов. 

5. В Шкаф телемеханики должен быть предусмотрен резерв каналов ввода/вывода 

сигналов для возможного подключения дополнительных датчиков и исполнительных 

устройств, в том числе по электропитанию,  в объеме не менее 20%. 

6. Программно-технические средства шкафа телемеханики должны обеспечивать 

сигнализацию о скором прекращении работы ИБП. В нормальном режиме работы ИБП 

подзарядка аккумуляторных батарей должна осуществляться автоматически. ИБП 

должен быть оснащен устройством автоматического байпасирования при неисправности. 

7. Предусмотреть искробезопасные барьеры и блоки питания датчиков. 

8. Предусмотреть промежуточные клеммы в станции управления для подключения КИП. 

9. Размещение необходимого оборудования предусмотреть в существующем шкафу. 

Обслуживание станции управления одностороннее. 

10. Для разработки прикладного программного обеспечения использовать лицензированный 

пакет программирования, имеющий удобный графический интерфейс и большой набор 

драйверов ввода/вывода. 

11.  Система должна быть открытой. 

12. В процессе проектирования дополнительно согласовать с заказчиком: 

- виды и количество экранов, трендов (графиков); 

- формы и количество табличных отчетов; 

- продолжительность хранения информации в базе данных системы.  

13. В комплект поставки изделия должна быть включена документация: 

Общесистемные решения:  

- Общее описание системы; 

- Паспорт системы; 

- Формуляр системы; 

- Проектная оценка надежности системы; 

- Ведомость держателей подлинников программного обеспечения; 

- Программа и методика испытаний системы; 

- Ведомость эксплуатационных документов; 

Решения по техническому обеспечению:  

- Схема (таблица) соединений и подключений контроллера; 

- Схема подключения внешних проводок; 

- Чертежи установки технических средств; 

- Схема деления системы (структурная); 

- Чертеж общего вида шкафа контроллера; 

- План расположения оборудования и проводок в шкафу контроллера; 

- Спецификация оборудования, материалов и программного обеспечения; 

- Схема организации сетей обмена данных системы; 

- Схема подключения к корпоративной информационной сети; 

- Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы;  

Решения по информационному обеспечению:  

- Описание информационного обеспечения системы; 

- Описание организации информационной базы; 

- Описание систем классификации и кодирования; 

- Ведомость машинных носителей информации; 

- Описание массива информации; 

- Массив входных / выходных  данных; 
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- Каталог базы данных; 

- Чертеж формы документов (видеокадров); 

- Инструкция по формированию и ведению базы данных; 

- Ведомость эксплуатационных документов; 

Математическое и программное обеспечение:  

- Описание алгоритмов работы системы; 

- Описание работы программного обеспечения; 

- Описание языка программирования; 

- Описание применения программного обеспечения; 

- Текст программы; 

- Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске; 

- Программа и методика испытаний программного обеспечения; 

- Руководство системного программиста; 

- Руководство оператора; 

- Руководство по техническому обслуживанию системы; 

Организационное обеспечение:  

- Описание технологического процесса обработки данных; 

- Руководство пользователя; 

 

14. Предоставить полный пакет документации на русском языке и в электронном виде (на 

внешних носителях). 

 

Конструкторскую документацию согласовать с заказчиком и проектной организацией до 

начала изготовления САУ. 
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Приложение 5 
Стадия Лист Листов 

    
Р 18  

    

    
Перечень входных-выходных сигналов 

системы АСУТП 
ООО «СКБ-НТМ»     
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Ш
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Значение параметра Функции системы управления 

Примечание 
Блокировка Сигнализация 

Но
ми

н.
 Контроллер Рабочая станция 

LL L H HH LL L H HH 
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гу

л.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 Шкаф телемеханики                          

1  Открыть КШ 

H-SB1 
 

Пост 
управления 
кнопочный  

DI (с.к. 
НО) 

                        +       + +       

Управление краном КШ от кнопочного поста с 
высшим приоритетом. Команды от АСУ ТП при 
сигнале от H-SB1 блокировать. 

2  Закрыть КШ 
DI (с.к. 
НО) 

                        +       + +       

3  Стоп КШ 
DI (с.к. 
НО) 

                          +     +  +      

4  Передача данных в АСУ ТП УКПГ Губкинского ГП   
RS-485 
(Modbus 

RTU) 
             + + + + + + +   
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